（札幌市プール指導要領）

別紙

　　年　月分プール水の水質検査記録
１　毎日の検査記録

遊離残留塩素濃度は2時間ごとに1回以上、水素イオン濃度（ｐＨ値）については毎日1回以上測定し、以下の記録表等を様式10に添付すること。（※ろ過口とは、循環ろ過水の取入口付近をさす。）
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２　毎月の検査記録

濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月1回以上検査を行い、毎月検査成績書(写)を様式10に添付すること。

３　毎年の検査記録

総トリハロメタンは毎年1回以上（通年営業又は夏期営業のプールは6月～9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期）検査を行い、測定月に検査成績書(写)を様式10に添付すること。
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